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Rapporto n° 003_B-3 ASCOLI RETE GAS Cod. Imp. Distribuzione: Comune: ASCOLI  PICENO 

Ispezione eseguita il giorno: 15/11                                       Dalle ore: 8:00-12.00 Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00 

Gas distribuito:           GPL                                Gas naturale (metano) 
 Pressione di  esercizio della       

 AP/MP    BP
 

 condotta ispezionata:  

Strumento 

utilizzalo: 

Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT  INSPECTRA                     Matr.: 24590      Scad. Tarat.: 20/03/2024  

Strum. portatile Modello: HUBERG  METREX                                 Matr.: 50046                Scad. Tarat.: 04/09/2024 

 

 Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati, Lorenzo Grieco, Matteo Golzi 
Totale presunte dispersioni rilevate 0 

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta: 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 
Tratta ispezionata 

 
 
Metodo utilizzato 

 
 

Condizioni che influenzano l'ispezione 

 

Codice 

dispersione 

FNE PIANORO S. MARCO 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

 

FNE ROSARA 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 
 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

FNE SAN PIETRO 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

FNE SANTA MARIA A CORTE 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

FNE VALLEFIORANA 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

FNE VALLEVENERE 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

 

FNE VALLI 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

FNE VENAPICCOLA 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA MEDITERRANEO 

Pedonale 

Automezzo 
     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA NUORO 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA PALIOTTI FRANCESCO 

Pedonale 

Automezzo 
     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA PORTA TUFILLA 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 
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VIA SAN PIETRO IN CASTELLO 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA SAN SERAFINO DA MONTEGR. 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA SILVIO PELLICO 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA SS.FILIPPO E GIACOMO 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA TEVERE 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA TOLIGNANO 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VIA TREBBIANI ELISABETTA 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VLE CADUTI DELLA RESISTENZA 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 

 

VLE DELLA REPUBBLICA 

Pedonale 

Automezzo 

     Terreno umido 
     Presenza idrocarburi 

 

Brezza    
Presenza di  
biogas 
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Totale rete BP ispezionata con automezzo 

 
59.835,00 m 

Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale 
 

4.123,1 m 

Totale rete BP Ispezionata 63.958,10 m 



 

 

 


